
2502/3

2516

2521/7

2523/2

2521/1

2521/4

2521/3

2521/2

2523/4

2521/6

2517/3

2502

2502/1

2521/5

2502/2

2550

2517/4

2517/5

81

Whs

26

W
hs

59/3
G

ar

61

W
hs

62

W
hs

Scheu

28

W
hs

61/1

W
hs

Scheu

Schu

32

W
hs

24

W
hs

Wkst

34
Whs

30

W
hs

61/2

W
hs

59/2
G

ar 59/1
G

ar

60

W
hs

12

Vwg

B   467

WEGWEG

W
BF

W
BF

ÖFZ

W
BF

WEG
WEG

W
BF

G

W
BF

W
BF

G

BLW

W
BF

W
BF

GR

S

WEG

BLW

W
BF

W
BF

W
BF

Lindauer Straße

Max-Gutknecht-Straße

1899

Freileitung

Freileitung

Freileitung

Freileitung

Freileitung Freileitung

Leitpfosten

Grün

Verkehrsinsel

Parkplatz gekiest

ZaunGrün

Geh-&Radweg
Geh-&Radweg

Geh-&Radweg

Grün

Hochbord

Parkplatzeinfahrt

FBR

FBR

FBR

FBR

FBR
FBR

Ø=0,30

Ø=0,45

Ø=0,70

Ø=0,20

Ø=0,80

Ø=0,70

Ø=0,60 Ø=0,40

Ø=0,45
Ø=0,20

Ø=0,25

Ø=0,35

Ø=0,25

Ø=0,25

Ø=0,25

Ø=0,25

Ø=0,20Ø=0,35 Ø=0,35Ø=0,25 Ø=0,30Ø=0,25 Ø=0,25Ø=0,20 Ø=0,40Ø=0,20

Ø=0,25

Ø=0,20

Ø=0,25

Ø=0,25

Ø=0,25

Leitpfosten

ESOK=466.65

ES
OK=466.70
SO=465,00
E=465,20
A=465,20

ES
OK=467.07
SO=465,97
E=466,13
A=465,99

ESOK=467.13

ES
OK=467.16
SO=466,21
E=466,29
A=466,26

ESOK=467.39

ESOK=467.07

A=466,57

DN 250

DN 250
DN 250

DN 250

DN 250

DN 250

DN 250

Leitpfosten

Leitpfosten

Leitpfosten

Leitpfosten

Leitpfosten

Leitpfosten

Leitpfosten

Leitpfosten

Leitpfosten

ST 0.4KV FL

ST 0.4KV FL

ST 0.4KV FL

ST 0.4KV FL

ST 0.4KV FL

ST 0.4KV FL

ST 0.4KV FL
ST 0.4KV FL

ST 0.4KV FL
ST 0.4KV FL

ST 0.4KV FLST 0.4KV FLST 0.4KV FLST 0.4KV FLST 0.4KV FL
ST 0.4KV FLST 0.4KV FLST 0.4KV FLST 0.4KV FLST 0.4KV FLST 0.4KV FLST 0.4KV FLST 0.4KV FLST 0.4KV FL

v

v v v v v v v

Oeltank

12.04 ‰ 2.09 ‰ 2.71 ‰

5.39 ‰
2.86 ‰ 33.83 ‰

13.64 ‰ 8.85 ‰

8.97 ‰

DN 200 Stzg

DN 150 Az

DN 200 B DN 200 B

DN 150 B
DN 150 B

DN 150 B

DN 300 B

DN 150 Stzg DN 150 Stzg

DN 150 Stzg

DN 200 Stzg

7.38 m

48.17 m
28.57 m

36.89 m

24.10 m

12.49 m

24.50 m 8.57 m

27.12 m 27.09 m

8.91 m

DN 80 GGG DN 80 GGG

DN100 PVC
ca. 8 m

PE

PE

DN 150 Stzg

DN 100 Funktion unklar

T=1.16T=1.26

V

V

V

V

V

V

V V V V V V V V V V V

V

V

V

V

V

V V V V V V V V V V V V

L S024

OK= 465.86

So= 462.75

L S025

OK= 463.54

So= 462.41

L S026

OK= 463.61

So= 461.90

L S027

OK= 463.80

So=So=

L S020

OK= 464.64

So= 463.31

L S022

OK= 465.97

So= 462.99

L S021

OK= 465.96

So= 463.07

L S014

OK= 465.51

 So= 464.47

L S019

OK= 464.56

So= 463.59

So= 463.92

L S017

OK= 466.47

So= 463.80

L S018

OK= 464.86

So= 463.66

G

Stellplätze

Pers.W
ohnheim

HA 5x16 NAYY

NS 4x150 NAYY 2007
NS 4x150 NAYY 2007

NS-FL AL1 4x48 1973
NS-FL AL1 4x48 1973

4x
66

-AL1

4x66-AL1

NFA2X 4x35

N
FA2X 4x35

NFA2X 4x35

NFA2X 4x70

unb. unb.4x48-AL1

PVCR 110

PVCR 110

PVCR 110

unR unb
unR unb

M336

M337

M344

M339

M340

M341

4x66-AL1

4x66-AL1

4x66-AL1 M342

M338

NS 4x150 NAYY 2007

NS 4x150 NAYY 2007

ST 0.4KV ST 0.4KV ST 0.4KV ST 0.4KV ST 0.4KV ST 0.4KV ST 0.4KV ST 0.4KV ST 0.4KV ST 0.4KV

ST
 0

.4
KV

ST 0.4KV ST 0.4KV

ST
 0

.4
KV

2 Antenne 10x2x0.8

ND 50

N
D

 80

5.90
1.307.60

0.00

1.70 7.30

9.50

10.4012.30

10.50

10.80

TELE
TELE

TELE
TELE

TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE

TELE
TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE

TE
LE

TELE

TELETELE
TELE

TELE
TELE

TELE
TELE

TELE
TELE

TELE
TELE

TELE
TELE TELE

TELE
TELE

TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE

TELE
TELE

TELE TELE TELE
TELE TELE TELE TELE

TELE
TELE

TELE
TELE

TELETELETELETELETELETELETELETELETELETELETELETELETELETELETELETELETELETELETELETELETELETELETELETELE
TELE

TELE
TELE

TELE
TELE

TELETELE

TELE

TELE

TELE

TELE
TELE

TELE
TELE

TELE
TELE

TELE

TELE

TELE

TELE

TELE

TELE

TELE

TELE

TELE

TELE
TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE TELE

TELE
TELE

TELE
TELE

TELE TELE
TELE

TELE
TELE

TELE TELE TELE TELE TELE TELE
 AZDN 100

 UDN 100

 AZDN 100

 GGG
DN 100

 GGG

DN 100

168
OK= 463.07

So= 461.97

169
OK= 463.19

So= 461.84

166
OK= 463.88

So=

173
OK= 463.32

So= 461.58

171
OK= 463.18

So= 461.91

bestehende Drainagen, Lage unbekannt

bestehende Drainagen, Lage unbekannt

bestehende Drainagen, Lage unbekannt

GLASFASER GLASFASER GLASFASERLEERROHR 110x3.2 PVC-U 11-STÜCK
ST 0.4KV ST 0.4KV ST 0.4KV

M6 - M6.2
Fernwärme Vorlauf DN 100

Fernwärme Rücklauf DN 100

Kälteleitung Rücklauf 100x10.0mm PE-HD

Kälteleitung Vorlauf 100x10.0mm PE-HD

Wasserleitung 50x4.6mm PE100

6 x Leerrohr 110x3.2mm PVC-U

0.4kV Leitung in einem der Leerrohre

LWL OS2 3x 4x12E9/125 in einem der Leerrohre

Banderder V4A Stöße verschweißt

Kälteleitung Vorlauf

11 x Leerrohr
0.4kV Leitung in einem

 der Leerrohre

LW
L O

S2 3x 4x12E9/125 in einem
 der Leerrohre

Banderder V4A Stöße verschw
eißt

D
N

 100
D

N
 150

2xDA100x10.0mm PE-HD

RW
319

OK=
464.95

So=
464.15  E Dr.

So=
463.68

T=
1.27

RW
: außenliegender Absturz

RW
320

OK=
464.37

So=
463.34  E RW

319

So=
462.25

T=
2.12

RW
322

OK=

RW
326

OK=
462.21

So=
461.01

T=
1.20

RW
321

OK=
464.00

So=T=

DN 100 PP  >>

Drainage3

So=
462.74

Ø1200 / Pumpwerk

RW
335

OK=
462.29

So=
460.39

T=
1.90

RW
338

OK=
465.14

So=
462.35

T=
2.79RW

337

OK=
464.04

So=
462.56

T=
1.48

RW
336

OK=
464.16

So=
462.36

T=
1.80

RW
340

OK=
464.26

So=
462.41

T=
1.85

RW
343

OK=
462.22

So=
461.42

T=
0.80

RW
344

OK=
462.22

So=
461.22

T=
1.00

RW
345

OK=
462.21

So=
461.23

T=
0.98

166b  (??)

OK=
463.88

So=
463.03  E v. SE

So=
462.24  A

T=
1.64

4.77m 41.9‰

DN 150 PP  >> DN 150 PP  >>

DN 100 PVC  >>
34.46m  5.8‰

<<  D
N

 100 PVC

6.80m
 14.7‰

RW
341

OK=
465.01

So=
462.48

T=
2.53

Drainage1

So=
462.56

44m  5.9‰

D
N

 100 PVC

DN 100 PVC  >>

12.57m  13.5‰

13m 26.2‰

33.51m  8.1‰

DN 150 PP  >>

11.25m  10.7‰

6.97m
 89‰

DN 150 PP  >> 33.41m  6.3‰

DN 100 PVC  >>
5.63m  23.1‰

RW
318

OK=
464.99

So=
463.95

T=
1.04

RW
323

OK=
465.02

So=
462.19

T=
2.83

3.72m
  8.1‰

DN 100 PP  >>

12.51m
  14.4‰

6.45m
 0.0‰

DN 100 PVC  >>
14.73m  5.8‰

Leitungsverlauf ??

STROM STROM STROM STROM STROM STROM
STROM

LEERROHR 110x3.2 PVC-U 3-STÜCK LEERROHR 110x3.2 PVC-U 3-STÜCK LEERROHR 110x3.2 PVC-U 3-STÜCK LEERROHR 110x3.2 PVC-U 3-STÜCK

BEL
BEL

Beton-

überdeckungDN 100 PVC
D

N
 100 PVC

DN 100 PVC

V

V

V

V

VV
V

V

V

DN 150 PP  >
>

6m  20‰

RW
339

OK=
465.15

So=
462.32

T=
2.83

RW
342

OK=
465.00

So=
462.42

T=
2.58

D
N

 150 PVC

D
N

 150
>>

vvv

<<
DN 100 PVC

4.90m 87.8‰

D
N

 100 PVC
  >>

<<
D

N
 100 PVC

D
N

 100 PVC
 >>

<<  DN 100 PVC

DN 100 PVC  >> 44.71m  4.7‰

DN 100 PVC  >>

4.02m
  14.9‰

D
N

 100 PVC
 >>

nachrichtlich: bereits hergestellte Drainageleitung 100 PVC

von EFH-Höhe -1.20m

Ø1500 / Schmutzfangzelle

SW
544

OK=
462.23

D
N

 100 PVC
  >>

5.03m
 9.9‰

Drainage2

So=
462.84

M6

M6.2

DV MGS

BEL BEL BEL

BEL

BEL
BEL

BEL

BEL

BEL
2x Kabel rot ummantelt

L S028

OK= 463.99

So= L S028a

OK=
467.49

OK=
468.00

OK=
467.80

S

EFH 468.66

FH 476.79

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

E

H

H

H

H

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

D

r

D

r

D

r

D

r

D

r

D

r

K

K

W

D

r

D

r

K

D

r

D

r

K

F

P

-

L

H

467.95

468.25

468.16

467.91

467.93

468.06

467.96467.78

468.52
468.48

468.30 468.31

gekiest

E-Mast

FH=476,8
FH=476,2

FH=472,7

TH=473,7
TH=473,2

TH=472,7

SD II + DG

SD II+DG

SD II + DG

FH = 476,3

TH = 473,1

FH = 479,5

TH = 474,9

gekiest

asphaltiert

Holzzaun
Holzzaun

Hecke h=2,2m

Hecke h=2,2m

PP

P

W
egw

eiser

O
rtsschild

W
egw

eiser

Hecke

Hecke
Hecke

Hecke
Hecke

Hecke

L S023

OK= 465.88

So= 462.78

Hecke Hecke
Hecke

Hecke

Ampel

1,800

Oeltank

Obstanlage

Obstanlage

Gths

Eing.466.30 Eing.465.37
Eing.465.27

Eing.465.49

Pflaster

asphaltiert

DN 200->

DN 200->K

H

K

K

K

K

Zaun

Treppe

1,600

L S016

OK=
466.19

L S015

OK=
465.42

So=
464.12

T=
1.30

L S014a

OK=
465.55

So=
464.24

T=
1.31

OK=
465.88

H+S15.636.511.00

OK=
465.45

OK=
466.09

OK=
465.28

OK=
464.57

B   467

17
.5

g

46.1g

22.5g

24
.0

m

12.0m

36.0m

R
=∞

0+ 000
R

=600
R

=∞
0+ 002

A=330.13
R

=600
0+ 046.29 R

=∞
A=330.13

0+ 227.94

R
=∞

0+ 280.43

0.0%

4.254.254.25

4.25
4.25 4.26 4.314.314.314.324.344.31 4.36 4.44 4.53 4.64 4.78 4.93 5.07 5.19 5.29 5.38 5.445.425.44 5.53 5.575.595.61 5.68 5.73 5.79 5.84 5.89 5.93 5.96 5.98

6.00
6.00

4.304.304.30

4.41

4.294.294.294.284.274.29 4.28 4.26 4.24 4.20 4.16 4.11 4.06 4.01 3.95 3.89 3.823.823.803.77 3.70 3.64 3.57 3.52 3.46 3.41 3.36 3.32 3.29 3.27
3.25

3.25

17.5g

79
.4

g

22
.5

g

30.0m

15
.0

m

45
.0

m

R=∞
0+ 000

R=50
R=∞0+ 004.62

R=∞
R=50

0+ 017.88

R=70

R=∞
0+ 023.81

R=70

0+
 05

2.5
8

R=30 0+
 05

2.5
8

R=30
R=∞

0+ 074.09

R=∞ 0+ 088.88

3.
50

3.
50

3.5
0

3.
50

3.
50

4.
67

7.
57

10
.4

914
.3

4
17

.5
6

20
.8

5

3.
50

3.
50

3.5
0

4.0
7

5.6
0

6.
75

7.
76

10
.9

7

18
.0

5 25
.6

6

33
.5

4

nach Kressbronn

von Ravensburg

lZ  70m
Verziehungsstrecke

lA  22.70m
Aufstellstrecke

lV  20m
Verzögerungsstrecke

lA  22.70m
AufstellstreckelV  20m

Verzögerungsstrecke

~71m²

Anfahrsicht

100 km/h, 3/200m

Anfahrsicht

50 km/h, 3/70m

Erweiterung Geltungsbereich

Anbauverbot Straßengesetz
20m von Fahrbahnrand
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